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Certifico que

MARCELO FELIX BELLUMAT

Participou do “Treinamento de Segurangca na Operacdo de Caldeiras”,
conforme NR-13 - Anexo I-A, realizado no periodo de 21 a 28 de maio/201 9
com carga horaria total de 40 horas.

Colatina, 28 de maio de 2019.
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ELSON DA SILVA ABREU

ENG. MECANICO
ENG. SEG. TRABALHO

CREA-ES: 2910-D
CREA-BA VISTO: 18.763
CREA-MG VISTO: 2364
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EMENTA
“TREINAMENTO DE SEGURANCA NA OPERACAO DE CALDEIRAS”

1. Nogbes de grandezas fisicas e unidades Carga horaria: 4 (quatro)
horas

1.1. Pressédo

1.1.1. Presséo atmosférica

1.1.2. Presséo interna de um vaso

1.1.3. Pressdo manomeétrica, presséo relativa e presséo
absoluta

1.1.4. Unidades de presséo

1.2. Calor e temperatura

1.2.1. Nogbes gerais: 0 que € calor, o que é temperatura
1.2.2. Modos de transferéncia de calor

1.2.3. Calor especifico e calor sensivel

1.2.4. Transferéncia de calor a temperatura constante
1.2.5. Vapor saturado e vapor superaquecido

1.2.6. Tabela de vapor saturado

2. Caldeiras - consideragdes gerais Carga horaria: 8 (oito) horas

2.1. Tipos de caldeiras e suas utilizacdes
2.2. Partes de uma caldeira

2.2.1. Caldeiras flamotubulares

2.2.2. Caldeiras aquotubulares

2.2.3. Caldeiras elétricas

2.2.4. Caldeiras a combustiveis sélidos
2.2.5. Caldeiras a combustiveis liquidos
2.2.6. Caldeiras a gas

2.2.7. Queimadores

2.3. Instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras
2.3.1. Dispositivo de alimentacéo

2.3.2. Visor de nivel

2.3.3. Sistema de controle de nivel

2.3.5. Dispositivos de seguranca
2.3.6. Dispusitivos auxiliares
2.3.7. Valvylas e tubulacdes
2.3.8. Tiragem de fumaca

3. Operagéo de caldeiras Carga horaria: 12 (doze) horas

3.1. Partida e parada

3.2. Regulagem e controle

3.2.1. de temperatura

3.2.2. de presséo

3.2.3. de fornecimento de energia

3.2.4. do nivel de agua

3.2.5. de poluentes

3.3. Falhas de operacéo, causas e providéncias
3.4. Roteiro de vistoria diéria

3.5. Operagéo de um sistema de varias caldeiras
3.6. Procedimentos em situagdes de emergéncia

4. Tratamento de agua e manutengéo de caldeiras Carga horéria: 8
(oito) horas

4.1. Impurezas da agua e suas conseqléncias
4.2. Tratamento de agua
4.3. Manutencéo de caldeiras

3. Prevengiio contra explosdes e outros riscos Carga horaria; 4 (quatro)
horas

5.1. Riscos gerais de acidentes e riscos & salide
5.2. Riscos de exploséo

6. Legislagéo e normalizagéo Carga horaria: 4 (quatro) horas

6.1. Normas Regulamentadoras
6.2. Norma Regulamentadora 13 (NR 13)
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Certifico que

ELDER MARCOS JULIAO

Participou do “Treinamento de Seguranga na Operacdo de Caldeiras”. como
ouvinte, conforme NR-13 - Anexo I-A, realizado no periodo de 21 a 28 de
maio/2019, com carga horéria total de 40 horas.

Colatina, 28 de maio de 2019.

- ELSON DA SILVA ABREU
ENG. MECANICO
ENG. SEG. TRABALHO
. CREA-ES: 2910-D
CREA-BA VISTO: 18.763
CREA-MG VISTO: 2364




EMENTA
“TREINAMENTO DE SEGURANCA NA OPERAGAO DE CALDEIRAS”

1. Nogbes de grandezas fisicas e unidades Carga horaria: 4 (quatro)
horas

1.1. Pressédo

1.1.1. Presséo atmosférica

1.1.2. Presséo interna de um vaso

1.1.3. Presséo manométrica, presséo relativa e presséo
absoluta

1.1.4. Unidades de presséo

1.2. Calor e temperatura

1.2.1. Nogdes gerais: 0 que é calor, o que é temperatura
1.2.2. Modos de transferéncia de calor

1.2.3. Calor especifico e calor sensivel

1.2.4. Transferéncia de calor a temperatura constante
1.2.5. Vapor saturado e vapor superagquecido

1.2.6. Tabela de vapor saturado

2. Caldeiras - consideragies gerais Carga horaria: 8 (oito) horas

2.1. Tipos de caldeiras e suas utilizacdes
2.2. Partes de uma caldeira

2.2.1. Caldeiras flamotubulares

2.2.2. Caldeiras aquotubulares

2.2.3. Caldeiras elétricas

2.2.4. Caldeiras a combustiveis solidos
2.2.5. Caldeiras a combustiveis liquidos
2.2.6. Caldeiras a gas

2.2.7. Queimadores

2.3. Instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras
2.3.1. Dispositivo de alimentacéo

2.3.2. Visor de nivel

2.3.3. Sistema de controle de nivel

2.3.5. Dispesitivos de seguranca
2.3.6. Dispositivos auxiliares
2.3.7. Vavulas e tubulagdes
2.3.8. Tiragem de fumaca

3. Operagéo de caldeiras Carga horaria: 12 (doze) horas

3.1. Partida e parada

3.2. Regulagem e controle

3.2.1. de temperatura

3.2.2. de pressdo

3.2.3. de fornecimento de energia

3.2.4. do nivel de agua

3.2.5. de poluentes

3.3. Falhas de operacéo, causas e providénciag
3.4. Roteiro de vistoria diaria

3.5. Operagéo de um sistema de vérias caldeiras
3.6. Procedimentos em situactes de emergéncia

4. Tratamento de dgua e manutengio de caldeiras Carga horéria: 8
{oito) horag

4.1. Impurezas da agua e suas conseqléncias
4.2. Tratamento de agua
4.3. Manutencéo de caldeiras

5. Prevenciio contra explosées e outros riscos Carga horaria: 4 (quatro)
horas

5.1. Riscos gerais de acidentes e riscos a salide
5.2. Riscos de exploséo

6. Legislagfo e normalizagdo Carga horaria: 4 (quatro) horas

6.1. Normas Regulamentadoras
6.2. Norma Regulamentadora 13 (NR 13)
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Certifico que

ADILIO NASCIMENTO DA SILVA

Participou do “Treinamento de Seguranca na Operacdo de Caldeiras”

conforme NR-13 - Anexo I-A, realizado no periodo de 21 a 28 de maio/201 9
com carga horéria total de 40 horas.

Colatina, 28 de maio de 2019.

ELSON DA S.’Ll{A ABREU
ENG. MECANICO
ENG. SEG. TRABALHO
. CREA-ES&: 2910-D
CREA-BA VISTO: 18.763
CREA-MG VISTO: 2364
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EMENTA
“TREINAMENTO DE SEGURANGCA NA OPERAGAO DE CALDEIRAS”

1. Nogbes de grandezas fisicas e unidades Carga horaria: 4 (quatro)
horas

1.1. Presséo

1.1.1. Presséo atmosférica

1.1.2. Presséo interna de um vaso

1.1.3. Presséo manométrica, presséo relativa e pressdo
absoluta

1.1.4. Unidades de presséo

1.2. Calor e temperatura

1.2.1. Nogbes gerais: 0 que é calor, o que é temperatura
1.2.2. Modos de transferéncia de calor

1.2.3. Calor especifico e calor sensivel

1.2.4. Transferéncia de calor a temperatura constante
1.2.5. Vapor saturado e vapor superaquecido

1.2.6. Tabela de vapor saturado

2. Caldeiras - consideragdes gerais Carga horaria: 8 (oito) horas

2.1. Tipos de caldeiras e suas utilizaces
2.2. Partes de uma caldeira

2.2.1. Caldeiras flamotubulares

2.2.2. Caldeiras aquotubulares

2.2.3. Caldeiras elétricas

2.2.4. Caldeiras a combustiveis sélidos
2.2.5. Caldeiras a combustiveis liquidos
2.2.6. Caldeiras a gas

2.2.7. Queimadores

2.3. Instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras
2.3.1. Dispositivo de alimentacéo

2.3.2. Visor de nivel

2.3.3. Sistema de .controle de nivel

2.3.5. Dispesitivos de seguranca
2.3.6. Dispositivos auxiliares
2.3.7. Valvulas e tubulactes
2.3.8. Tiragem de fumaca

3. Operagéo de caldeiras Carga horaria: 12 (doze) horas

3.1. Partida e parada

3.2. Regulagem e controle

3.2.1. de temperatura

3.2.2. de presséo

3.2.3. de fornecimento de energia

3.2.4. do nivel de agua

3.2.5. de poluentes

3.3. Falhas de operagéo, causas e providéncias
3.4. Rofeiro de vistoria diaria

3.5. Operacéo de um sistema de varias caldeiras
3.6. Procedimentos em situacdes de emergéncia

4. Tratamento de dgua e manutengéo de caldeiras Carga horéaria: 8
{(oito) horas

4.1, Impurezas da agua e suas consequéncias
4.2. Tratamento de agua
4.3. Manutencéo de caldeiras

3. Prevengiio contra explosfes e outros riscos Carga horaria: 4 (quatro)
horas

5.1. Riscos gerais de acidentes e riscos a salde
5.2. Riscos de exploséo

6. Legislagéo e normalizagéo Carga horaria: 4 (quatro) horas

6.1. Normas Regulamentadoras
6.2. Norma Regulamentadora 13 (NR 13)
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